PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCLAWIU

Znak sprawy: NHS.9051.101.3.2023 Inowroctaw, dnia 12 pazdziernika 2023 r.
Egz. nr 1

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie §21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroclawiu

po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych probek wody pobranych w dniu
09 pazdziernika 2023 r. w ramach biezacej oraz w ramach wewnetrznej kontroli jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi z wodociagu Kruszwica z punktow:

e Wodociagg Kruszwica, Stacja Uzdatniania Wody w Kruszwicy, kran na hali
e Wodociag Kruszwica, sie¢, $wietlica w Chrosnie, kran w pomieszczeniu socjalnym
e Wodocigg Kruszwica, Stawsk Wielki, stacja podwyzszania wody, kran

przeprowadzonych przez:

-Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Inowroctawiu, plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowroctaw, zawartych w sprawozdaniach z badan nr
LHK.9051.2.1.184.2023 i nr LHK.9051.2.1.185.2023 z dnia 12 pazdziernika 2023 r.

- Laboratorium Przedsigbiorstwa Wodociagdéw i Kanalizacji Spotka z. 0.0., ul. Ks. B. Jaskowskiego
14, 88-100 Inowroctaw, zawartych w sprawozdaniach z badan mikrobiologicznych wody nr 975
i 978 z dnia 12 pazdziernika 2023 r.

STWIERDZA
przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
w zakresie mikrobiologicznym
z wodociggu Kruszwica

administrowanego przez
Przedsigbiorstwo Komunalne w Kruszwicy
Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Goplanska 2
88-150 Kruszwica

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCtAWIU
plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowroctaw
sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-inowroclaw
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Uzasadnienie

Jako$é wody (kody probek: 339/N/23, 340/N/23 i numer probek 975 i 978 - w badanym zakresie
mikrobiologicznym) odpowiada wymaganiom okre§lonym w zatacznikach 1A tabela 1i 1 C tabela
1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Nakazy decyzji nr 448/23 z dnia 28 wrzesnia 2023 r. zostaly wykonane.

Ww. ocena jakosci wody do spozycia dotyczy wodociagu Kruszwica, gm. Kruszwica
o wydajnosci rzeczywistej 1768 m?/dobe i okolo 15000 oséb zaopatrywanych w wodg. Woda
uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odzelaziania, dezynfekcjg
chemiczng i napowietrzaniem.

7 up. Panstwowego Powiatowego
Ingpe I\I(n 1 Samtnnego

w Inc \( L‘ wéﬁ
/\/Hm/(t(ln 7(1 ins

Kiorownik Oddziatu Nadzoru 3

Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej

Wyk. w | egz.

Otrzymuje:

1.Przedsiebiorstwo Komunalne w Kruszwicy Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Goplanska 2,
88-150 Kruszwica i komunikat nr 20/2023 (sekretariat@pk-kruszwica.pl) — elektronicznie

2.a/a—egz.nr 1

Do wiadomosci:
3.Burmistrz Kruszwicy, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica i komunikat nr 20/2023
(um(@kruszwica.um.gov.pl) - elektronicznie
4. Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85— 031 Bydgoszcz
(sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl) - elektronicznie
5. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Tadeusza Ko$ciuszki 4, 88-300 Mogilno
i komunikat nr 20/2023 (sekretariat.psse.mogilno@sanepid.gov.pl) — elektronicznie
6. Burmistrz Strzelna, ul. dr Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno i komunikat nr 20/2023 (sekretariat@strzelno.pl)
- elektronicznie
7.Starostwo Powiatowe. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
ul. Poznanska 133A, 88-100 Inowroctaw (zarzadzanie kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl) — elektronicznie
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