PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCLAWIU

Znak sprawy: NHS.9051.107.1.2023 Inowroctaw, dnia 24 pazdziernika 2023 r.
Egz. nr 1

OCENA JAKOSCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroclawiu

po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych probek wody pobranych w dniu
09 pazdziernika 2023 r. w ramach biezacej kontroli jakosci wody oraz w dniu 17 pazdziernika
2023 r. w ramach kontroli wewngtrznej jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu Piecki, gmina Kruszwica z punktow:

Wodociag Piecki, Stacja Uzdatniania Wody, kurek czerpalny, woda podawana do sieci,
Wodociag Piecki, Stacja Uzdatniania Wody, studnia, woda surowa,

Wodociag Piecki, sie¢, Janocin, kran w sklepie spozywczym, woda uzdatniona,

Wodociag Piecki, sieé¢, Ostrowo, kran w piwnicy, woda uzdatniona,

Wodociag Piecki, sie¢, Bachorce, swietlica, umywalka, kurek czerpalny, woda uzdatniona,
Wodociag Piecki, sie¢, Wola Wapowska, Szkota, kuchnia, zlewozmywak, kurek czerpalny,
woda uzdatniona

przeprowadzonych przez:

- Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Inowroctawiu, zawartych w sprawozdaniach z badan nr LHK.9051.2.1.182.2023
inr LHK.9051.2.1.183.2023 z dnia 12 pazdziernika 2023 r.

- Dzial Laboratoryjny Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy,
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, =zawartych w  sprawozdaniu z  badan
nr L.9051.2.143.1.2023/LLM z dnia 12 pazdziernika 2023 r., nr L.9051.2.143.1.2023/LLF z dnia
24 pazdziernika 2023 r.

- Laboratoria Badawcze, GBA Polska Sp. z 0.0. Mamber of GBA GROUP, ul. Mochtynska 65,
03-289 Warszawa, zawartych ~w sprawozdaniach z badan nr: W/0/03/2023/30/FM/8,
W/0/03/2023/30/FM/9, W/0/03/2023/30/FM/10, W/0/03/2023/30/FM/12 z dnia 23 pazdziernika
2023 1.

PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCLAWIU
plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowroctaw
sekretariat.psse.inowroclaw@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-inowroclaw

Strona 1z3



STWIERDZA
warunkowa przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu Piecki, gm. Kruszwica

administrowanego przez
Przedsi¢biorstwo Komunalne w Kruszwicy
Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Goplanska 2
88-150 Kruszwica

Uzasadnienie

Jakos$¢ wody (numer probki: 25079/10/23- w badanym zakresie mikrobiologicznym) nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w zalgczniku 1 C tabela 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294); dot. punktu poboru:

e Wodocigg Piecki, Stacja Uzdatniania Wody, kurek czerpalny, woda podawana do sieci
(numer probki: 25079/10/23)

- ogoélna liczba mikroorganizméw (22°C): 148 jtk/1 ml (zalecana wartos¢ parametryczna:

bez  nieprawidlowych  zmian;  zaleca si¢, aby ogédlna liczba  mikroorganizmow

nie przekraczata 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej).

Jakos¢ wody (kody probek: 335/N/23, 337/N/23, 1499/N/W/23; numery probek: 25079/10/23,
25080/10/23, 25081/10/23 - w badanym zakresie fizykochemicznym i kody probek: 336/N/23,
338/N/23, 1498/N/W/23; numery probek: 25080/10/23, 25081/10/23 — w badanym zakresie
mikrobiologicznym) odpowiada wymaganiom okreslonym w zalacznikach 1A tabela 1, 1 B, 1 C
tabela 1 i tabela 2, 1 D tabela 1 i tabela 2 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Jakos¢ wody surowej (numer probki: 25085/10/23) charakteryzuje si¢ metnoscig o wartosci
wyzsze] niz zalecana dla wody uzdatnionej, ale po uzdatnieniu osigga jako$¢ wymagang
w przepisach prawnych.

Zgodnie z zapisem zawartym w zalaczniku 1 C tabela 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294) zaleca si¢, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/1 ml w wodzie
wprowadzanej do sieci wodociggowej.

W zwigzku z powyzszym, w oparciu o sprawozdanie z badan Nr W/0/03/2023/30/FM/8 z dnia
23 pazdziernika 2023 r. sporzadzonego przez Laboratoria Badawcze, GBA Polska Sp. z o.o.
Mamber of GBA GROUP, ul. Mochtynska 65, 03-289 Warszawa, zgodnie z zapisem § 21 ust. 1
pkt 3 i ust. 4, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Inowroclawiu dnia 24 pazdziernika 2023 r. wydal decyzje nr 498/23
o warunkowej przydatnosci wody do spozycia z wodociagu Piecki, gm. Kruszwica.
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Ww. ocena jakosci wody do spozycia dotyczy wodociggu Piecki, gm. Kruszwica
o wydajnosci rzeczywistej 316 m3/dobe i okoto 1600 0séb zaopatrywanych w wode. Woda
uzdatniania jest metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odzelaziania, dezynfekcja
chemiczng i napowietrzaniem.
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Otrzymuje:

1.Przedsigbiorstwo Komunalne w Kruszwicy Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscia, ul. Goplanska 2,
88-150 Kruszwica (sekretariat@pk-kruszwica.pl) — elektronicznie

2. Burmistrz Kruszwicy, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica (um@kruszwica.um.gov.pl) - elektronicznie
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