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OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPO ŻYCIA PRZEZ LUDZI 

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. 
w sprawie jako ści wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.. poz. 2294) 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroelawiu 

po zapoznaniu się  z wynikami badań  laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 
26 lutego 2024 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spo życia przez 
ludzi z wodociągu Chełmce, gm. Kruszwica z punktów: 

• Wodociąg Chełmce, sieć, Chełmce NZOZ, gabinet zabiegowy, kran 
• Wodociąg Chełmce, sieć, Witowice, świetlica wiejska 
• Wodociąg Chełmce, SUW, podawana do sieci uzdatniona 

przeprowadzonych przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze, 
ni. Chwaszczytiska 180, 81-571 Gdynia, zawartych w sprawozdaniach z badań  nr 11 5307/24/GDY, 
115308/24/GDY z dnia 03 marca 2024 r. i nr 115312124/GDY z dnia 08 marca 2024 r. 

STWIERDZA 
przydatność  wody do spożycia przez ludzi 

z wodociągu Chehuce, gm. Kruszwica 

administrowanego przez 
Przedsiębiorstwo Komunalne Spó łka z ograniczoną  odpowiedzialnością  

ul. Goplańska 2 
88-150 Kruszwica 

PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTOR SANITARNY W INOWROCŁAWIU 

plac Klasz,cmy lb. 88-100 Inowrocław 
sekretariat.psse.inowrociawsanepidgoypI; wwgoy.pI/web/psse-inowroclaw 
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Uzasadnienie 

Jakość  wody pobranej na Stacji Uzdatniania w Che łmcach oraz na sieci wodoci ągowej 
(dot. ww. punktów poboru) odpowiada wymaganiom okre ślonym w załącznikach 1 A tabela 1, 1 B, 
1 C tabela 1 i tabela 2 oraz 1 D tabela 1 i tabela 2 rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jako ści wody przeznaczonej do spo życia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 2294). 

Ww. ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodoci ągu Chełmce, gm. Kruszwica o wydajno ści 
rzeczywistej 99 m 3/dobę  i około 1000 osób zaopatrywanych w wod ę . Woda uzdatniania jest 
metodami: cedzenia, filtrowania, odmanganiania, od żelaziania, dezynfekcj ą  chemiczną  
i napowietrzaniem. 

Wyk. w 3 ez. 

Otrzymuj ą : 
1 .Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Spó łka z ograniczon ą  odpowiedzialno ścią, ul. Goplańska 2, 

88-l5OKruszwica—egz. nr  I 
2.Burmistrz Kruszwicy, ul. Nadgoplaśiska 4, 88-150 Kruszwica egz. nr  2 
3.a/a—egz. nr   
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