PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCLAWIU

Znak sprawy: NHS.9051.101.2.2023 Inowroctaw, dnia 28 wrzes$nia 2023 r.
Egz. nr 1
DECYZJA NR 448/23

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnial4 marca 1985 r. o Pafstwowej
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z pozn. zm.), art. 10 § 2, art. 104, art.108 § 1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz.
775 z pdzn. zm.), w zwiazku z art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2023 r., poz.
537 z p6zn. zm.), w zwiazku z § 21 ust.1 pkt 3 i ust. 4 oraz zatgcznik 1C tabela 1 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroclawiu

po zapoznaniu si¢ z wynikiem badania laboratoryjnego probki wody pobranej w dniu 25 wrzesnia
2023 r. w ramach biezacej kontroli jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z wodociagu Kruszwica z punktu:

e Wodociag Kruszwica, Stacja Uzdatniania Wody (kod probki: 292/N/23)

przeprowadzonego przez Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowroctawiu, Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowroctaw, zawartego
w sprawozdaniu z badan nr LHK.9051.2.1.156.2023 z dnia 28 wrzes$nia 2023 r.

stwierdza warunkowa przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi
z wodociagu Kruszwica
1 nakazuje:
Przedsi¢gbiorstwu Komunalnemu w Kruszwicy
Spolka z ograniczong odpowiedzialnos$cia
ul. Goplanska 2
88-150 Kruszwica

1. Poinformowa¢ konsumentéw wody z wodociggu Kruszwica o warunkowej ocenie przydatnosci
wody do spozycia i uzywaniu wody do celéw konsumpcyjnych wylacznie po przegotowaniu.

2. Przeprowadzi¢ skuteczne dziatania naprawcze w Stacji Uzdatniania Wody w Kruszwicy w celu
doprowadzenia wody pod wzgledem mikrobiologicznym do jakosci wody zgodnej z wymogami
okreslonymi w zalaczniku 1C tabela 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
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07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. 22017 r., poz. 2294).

3. Przedtozy¢ Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowroctawiu plan
dziatan naprawczych, majacych na celu poprawe jakosci wody na Stacji Uzdatniania Wody
w Kruszwicy.

4. Po przeprowadzeniu dzialan naprawczych zleci¢ przeprowadzenie badan prébek wody w catym
zakresie mikrobiologicznym (zgodnie z zalgcznikami: nr 1A tabela 1, nr 1C tabela 1
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze Stacji Uzdatniania Wody
w Kruszwica oraz z sieci wodociagu Kruszwica, a nastepnie przedstawi¢ Panstwowemu
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowroctawiu wyniki badania wody, $wiadczace
o uzyskaniu bezpiecznej dla zdrowia jakosci wody i skutecznosci podjetych dziatan.

Obowiazek wymieniony w punktach 1,2 nalezy wykona¢ natychmiastowo.

Obowigzek wymieniony w punkcie 3 nalezy wykona¢ w terminie 3 dni od daty doreczenia
niniejszej decyzji.

Obowiagzek wymieniony w punkcie 4 w terminie 30 dni od daty dorgczenia niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 25 wrzesnia 2023 r. w ramach biezacej kontroli jakosci wody zostaly pobrane probki wody
ze Stacji Uzdatniania Wody w Kruszwicy oraz z sieci wodociggu. Na podstawie sprawozdania
z badan nr LHK.9051.2.1.156.2023 z dnia 28 wrzes$nia 2023 r. sporzadzonego przez Laboratorium
Badania  Srodowiska Komunalnego  Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Inowroctawiu, Plac Klasztorny 1b, 88-100 Inowroctaw, stwierdzono, ze jako$¢ wody nie
odpowiada wymaganiom okreslonym w zataczniku 1 C tabela 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) z uwagi na niezgodnos¢ wymagan mikrobiologicznych (obecnosé
0golnej liczby mikroorganizméw w temp. 22°C w ilosciach niezgodnych z zaleceniami),
dot. punktu:

e Wodociag Kruszwica, Stacja Uzdatniania Wody (kod probki: 292/N/23)

- liczba mikroorganizméw (22°C): 124 jtk/1 ml (zalecana wartos¢ parametryczna:
bez  nieprawidlowych  zmian;  zaleca sie, aby ogdlna liczha  mikroorganizméw
nie przekraczata 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej).

Zgodnie z zapisem zawartym w zalaczniku 1 C tabela 1 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294) zaleca sig, aby og6lna liczba mikroorganizmoéw nie przekraczata 100 jtk/1 ml w wodzie
wprowadzanej do sieci wodociggowe;.

W zwigzku z powyzszym, w oparciu o sprawozdanie z badan nr LHK.9051.2.1.156.2023 z dnia
28 wrzesnia 2023 r. sporzadzonego przez Laboratorium Badania Srodowiska Komunalnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Inowroctawiu, Plac Klasztorny 1b, 88-100
Inowroctaw, zgodnie z zapisem §21 ust. 1 pkt 3 i ust. 4, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroctawiu stwierdzil warunkowsg
przydatnos¢ wody do spozycia z wodociggu Kruszwica.

Do czasu przywrocenia wody do jakosci zgodnej z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia,
woda do celéw konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania positkow i potraw, do mycia
i plukania warzyw i owocdéw, do produkcji zywnosci, mycia naczyn i powierzchni majacych
kontakt z zywnoscia, powinna by¢ uzywana wylacznie po przegotowaniu.
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Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z pézn. zm.) zarzadzajacy
wodociggiem ma obowigzek zapewni¢ zdolnos¢ posiadanych urzadzen wodociggowych i urzadzen
kanalizacyjnych do realizacji dostawy wody w wymaganej ilosci i pod odpowiednim ci$nieniem
oraz dostaw wody i odprowadzania $ciekdéw w sposob ciaggly i niezawodny, a takze zapewnic
nalezytg jakos$¢ dostarczanej wody i odprowadzanych Sciekow.

Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z p6zn. zm.) do zakresu dziatania Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej w dziedzinie biezacego nadzoru sanitarnego nalezy kontrola przestrzegania przepisow
okreslajgcych wymagania higieniczne i zdrowotne, a w szczegélnosci dotyczace higieny
srodowiska, a zwlaszcza wody przeznaczonej do spozycia, natomiast art. 27 ust.] stanowi, iz w
razie stwierdzenia naruszenia wymagan higienicznych i zdrowotnych powodujgcych bezposrednie
zagrozenie Zzycia i zdrowia ludzi, Pafnstwowy Inspektor Sanitarny nakazuje w drodze decyzji
usuniecie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybien.

Przed wydaniem decyzji, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroctawiu odstapit
od zapewnienia czynnego udziatu strony w postgpowaniu, zgodnie z art. 10 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775
z pozn. zm.). Ze wzgledu na interes spoteczny oraz ochrong zdrowia ludzkiego na mocy art. 108 §1
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz.
775 z pdzn. zm.) nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Majac powyzsze na uwadze, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowroctawiu orzekl jak
W sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyz;ji.

W przypadku niewykonania obowigzkéw wynikajacych z decyzji w ustalonym terminie zostanie
wszczgte postepowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obcigzenie kosztami egzekucji. ‘

Stronie przysluguje prawo do zrzeczenia si¢ odwolania. Oswiadczenie o zrzeczeniu si¢ prawa

do odwotania wnosi si¢ do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu.

Z dniem dorg¢czenia Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Inowroclawiu

oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania, przez ostatnia ze stron

postepowania, decyzja staje sie ostateczn;y_i/ praygm(bla oraz podlega wykonaniu.
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1.Przedsigbiorstwo Komunalne w Kruszwicy Spétka z ograniczona.odpowiedzialnoscia; ul. Goplanska 2,
88-150 Kruszwica i komunikat nr 16/2023 (sekretariat@pk-kruszwita:pl) — elektronicznie

2.a/a-egz. nrl

Do wiadomosci:
3.Burmistrz Kruszwicy, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica i komunikat nr 16/2023
(um@kruszwica.um.gov.pl) - elektronicznie
4 Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85— 031 Bydgoszcz
(sekretariat. wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl) - elektronicznie
5. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie, ul. Tadeusza Kosciuszki 4, 88-300 Mogilno
i komunikat nr 16/2023 (sekretariat.psse.mogilno@sanepid.gov.pl) — elektronicznie
6. Burmistrz Strzelna, ul. dr Cieslewicza 2, 88-320 Strzelno i komunikat nr 16/2023 (sekretariat@strzelno.pl)
- elektronicznie
7.Starostwo Powiatowe. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,
ul. Poznanska 133A, 88-100 Inowroctaw (zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl) — elektronicznie
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